
 PUPiG Arkadiusz Łojewski
 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Sielska 57
Temat

    Instalacja gazowa zbiornikowa z instalacją gazową w gruncie 
    i instalacja gazowa wewnętrzna w budynku OSP w Zarębach Kościelnych
Tytuł rys.

        Schemat aksonometryczny instalacji gazowej
Inwestor

     Gmina Zaręby Kościelne
     ulica Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne
Autor projektu

  inż. Arkadiusz Łojewski
  upr nr MAZ/0211/POOS/07
Wykonał

Sprawdził

   mgr inż. Dariusz Ciszewski
   Upr. PDL/0116/WOS/11 

Faza

Data

08.2026
Skala

b/s
Nr rys.

2

Podpis
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Zawór główny
Reduktor I°

Zbiornik naziemny 
na gaz V = 2700 l.

Łącznik adaptacyjny 
PE DN 25/Stal DN 20
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Stal DN 20, L- 1,8 m

Kurek odcinajacy DN 20
Reduktor II°

Instalacja gazowa stalowa DN 20
prowadzona na elewcji budynku

Łącznik adaptacyjny 
PE DN 25/Stal DN 20
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PE DN 25, L- 10,9 m
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Stal DN 20, L- 1,0 m

Stal DN 20, L- 0,4 m

Kocioł gazowy

Filtr

Kurek odcinający DN 20

Trójnik do prób szczelności DN 20/15/20
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