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Sposob uszczelnienia przewodu gazowego przy przejSciu przez strop

Sciana budynku
rura przejsciowa
uszczelnienie elastyczne

Dwo = Dog + 20 mm

Przejscie przewodem gazowym przez sciane budynku powyzej poziomu terenu
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Sposob uszczelnienia przejscia przewodem gazowym przez Sciane budynku

ponizej poziomu terenu

UWAGA:
Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Spawy i luty instalacji wewnatrz tulei niedopuszczalne.
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